Jarmila Markova
RADONOVY SERVIS

VALCiIgQVA 30, MIKULOVICE, 530 02 PARDUBICE, = 605 285 577
KANCELAR: SUKOVA TRIDA 1556, 530 02 PARDUBICE, =: 466 614 649

POSUDEK ¢. 17VR127
o stanoveni obsahu prirodnich radionuklidu ve vodé

urcené k verejnému zasobovani pitnou vodou

Identifikace objednavatel: Vodohospodaiské laboratore s.r.o.

Teplého 2014, Pardubice, 530 03

Obsah posudku: Systematické méfeni obsahu pfirodnich radionuklidii v dodaném vzorku

vody dle §98 a §99 vyhlasky SUIB &. 422/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich

uprav
Rozsah rozboru zakladni rozbor
Zhotovitel posudku: Ing. René Marek, Val¢ikova 30, Mikulovice, 530 02 Pardubice

Zhotovitel je drzitel oprdvnéni zvlasini odborné zpuisobilosti k vykonadvani
¢innosti zvlasté dilezitych z hlediska radiaéni ochrany vydané SUJB pod
evidenénim ¢islem 223999 s platnosti do 31. 1. 2024,

Méveni provedl: Jarmila Markova (OARn a COAA) a Magda Flégrova (COBA)

Identifikace zadavatele: Obec Kyje
Kyje 49

Provozovatel vodovodu: Obec Kyje
Kyje 49

Identifikace vodovodu: vodovod Kyje, Obec Kyje, okres Ji¢in

posudek 17VRI27



institutem- Inspektorat pro ionizujici zafeni Praha ovéiuje. Dle sdéleni CMI-IIZ Praha se jedna se pouze o
ukazatel a tento se neovéfuje. Odebrané vzorky vody byly dle CSN 75 7611 a CSN 75 7600 upraveny k
méfeni dle metody A. Metoda méfeni smési se scintilatorem. Upravu vzorku provedla laboratof firmy

Vodohospodarské laboratore s.r.o.. Vzorky jsou doddvané na petriho miskach o priiméru 5 cm.

3. stanoveni celkova objemova aktivita beta (COBA) vody bylo provedeno méfi¢em nizkych aktivit
alfa-beta NA 6201 (dva detektory v antikoencidenénim zapojeni - scintilaéni a proporcionalni detektor)
vyrobenym v TESLA Vrable. Vzorek se méfi na niklovych miskach o priméru 5 cm. Celkova objemova
beta aktivita (COBA) vody neni ve smyslu zakona ¢. 505/90Sb ve znéni pozd¢jsich uprav veli¢inou,
kterou Ceskym metrologickym institutem - Inspektorat pro ionizujici zafeni Praha ovéfuje. Dle sdéleni
CMI-IIZ Praha se jedna se pouze o ukazatel a tento se neovéfuje. Odebrané vzorky vody byly dle CSN 75
7612, CSN 75 7611 (¢l. 19 - 21) a CSN 75 7600 upraveny k méieni. Upravu vzorku provedla laboratof

firmy Vodohospodarskeé laboratofe s.r.o.. Vzorky jsou dodavané ve sklenénych vzorkovnicich.

V nasledujici tabulce jsou souhmné uvedené naméfené hodnoty k referenénimu datu odbéru vzorku:

¢islo vzorku zdroj vody OARn (Bg/l) COAA (Bqg/l) | COBA (Bg/l)

3188 Kyje - RD &p. 98 <10 0,064+ 0,020 | <0,068

Uvedené chyby méfeni jsou rozsifené nejistoty méfeni na hlading vyznamnosti 95%.

ZAVER:

U dodaného vzorku vody ¢. 3188 objemova aktivita radonunep e vy §u je referencni urover
100 Bq/l, celkova objemova aktivita alfa nepFevyS§uje vydetfovaci uroven 0,2 Bg/l a celkova
objemovi aktivita betanep FevyS$u je vySetfovaci uroven 0,5 Bq/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB ¢.

422/2016 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist.
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Jarmila Markova
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